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projektiert                         bestehend

Fernmeldeanlage
Kabelfernsehen

Kontrollschacht (KS)

Anschlussleitung Strassenabwasser mit Einlaufschacht

S S SS S S

Bettungsprofil gemäss SIA 190  (Betonrohre: U2   /   Kunststoffrohre: U4)

Dichtheitsprüfungen :     Max. Wasserverlust 0.20 l/h/m²  bei 0.05 N/mm² Prüfdruck
�G�e�w�ä�s�s�e�r�s�c�h�u�t�z�b�e�r�e�i�c�h� �A�u

Anschlussleitung Misch- oder Schmutzwasser

Militär

GAS GAS GASGas GAS GAS GAS

Elektroblock mit Verteilkabine

Strassenbeleuchtung mit Kandelaber

Wasserleitung mit Überflurhydrant

Steuerkabel Wasser

Hausanschluss Wasser

Nr.Nr.
Versorgungsanlagen

Anschlussleitung Sickerleitung

Hauptleitung Misch- oder Schmutzwasser

Hauptleitung Sauberwasser

Anschlussleitung Sauberwasser
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Die im Plan eingezeichneten Werkleitungen dienen der Information und sind nicht verbindlich.
Der Unternehmer hat in eigener Verantwortung vor Baubeginn die genaue Lage sämtlicher Werkleitungen zu erheben.
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